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油入りリアクトルの採油方法 

１． 注油口のガスネジキャップを締付け工具（パイプレンチ）で緩めて取り外す。 

２． ネジ部に付着している不純物は、内部に落とし込まないよう丁寧に除去する。 

３． 油抜き取り用の灯油ポンプで容器に抜き取る。 

※ 灯油ポンプや容器は内面に不純物・塵等の付着がない新品を使用すること。 

注）漏油した場合にはウエス等で速やかに拭き取って下さい。 

  ふき取ったウエスは油分析結果が出るまで保管して下さい。 

４． 注油口ネジ部にシーリングテープ（ニトロン №95）を右巻きで 5回巻いた後、取り外した 

キャップを締め付ける。 
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【要注意】 

型式によって注油口の位置が異なります。 

天板部、又は側面上部に付近に注油口が 

有りますの、よく確認の上で採油を行って

下さい。 

また、下部に廃油用のドレーンが有る 

タイプの場合には、不純物が混入や漏油 

する恐れが有りますので、絶対にドレーン

からの採油は行わないで下さい。 

側面の矢印部に 

注油口が有るタイプ 

もあります。 


